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tubra®- RHG-T

Thermostatisch geregelte Gruppe

Montage- und Bedienungsanleitung
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1 Einfadhrung

Diese Anleitung beschreibt die Montage, Betrieb und Wartung der Pumpengruppe
tubra®-RHG-T.

Die Anleitung richtet sich an ausgebildete Fachhandwerker, die entsprechende Kenntnisse
im Umgang mit Heizungsanlagen, Wasserleitungsinstallationen und mit Elektroinstallationen
haben.

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal vorgenom-
men werden.

Die Pumpengruppe tubra®RHG-T darf nur in frostgeschiitzten, trockenen Raumlichkeiten
montiert und betrieben werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montagearbeiten sorgfaltig durch.
Bei Nichtbeachtung entfallen samtliche Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche.

Abbildungen sind symbolisch und kénnen vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

1.1 Verwendungszweck

Die Pumpengruppe tubra®RHG-T dient zur Anbindung eines Feststoffkessels an einen Puf-
ferspeicher. Sie sorgt fir eine Mindest-Kesselrtcklauftemperatur und walzt Heizungswasser

zwischen Feststoffkessel und Pufferspeicher um. Die Pumpengruppe tubra®RHG-T darf nur
mit den in den technischen Daten beschriebenen Medien betrieben werden.

1.2 Sicherheitshinweise

Neben landerspezifischen Richtlinien und értlichen Vorschriften sind folgende Regeln der
Technik zu beachten:

e DIN EN 12828 Heizungsanlagen in Gebauden

e DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwarmungsanlagen

e VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwarmungsanlagen und Warmwasserhei-
zungsanlagen

e VDE 0100 Normenreihe Errichtung elektrischer Anlagen

e BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Unfallverhitungsvorschriften UVV)

Da Temperaturen an der Anlage > 60 °C entstehen kénnen, besteht Verbriihungs-
gefahr und eventuell Verbrennungsgefahr an den Komponenten.

1.3 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie auch die Montage- und Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponen-
ten wie z.B. der Stellmotoren.

1.4 Lieferung und Transport

Bitte Uberprifen Sie unmittelbar nach Erhalt der Lieferung die Ware auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit. Eventuelle Schaden oder Reklamationen sind umgehend zu melden.
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2 Aufbau - Lieferumfang

KVL Bypass

SRL
Abbildung zeigt DN 20 (DN25 abweichend)
Pos. | Benennung ET- Nummer
DN 20 DN 25
1 Kugelhahn Kessel
Rucklauf mit Ruck- 968.20.43.00.01 966.50.24.00.01
flussverhinderer
2 Zeigerthermometer 673.16.05.00.01 665.24.25.00
3 Umwalzpumpe 130.15.51.00.01 180.25.02.00.01
4 Mischer 965.22.14.00.01 965.00.04.00.01
5 | Kugelhahn KVL 672.20.77.00.01 968.20.28.00.01
Bypass
6 | Kugelhahn Speicher | 525 54 75 00.01 968.50.58.00.01
Rucklauf

Thermostatischer Mischer
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3 Technische Daten

3.1 Allgemein

Bezeichnung / Typ tubra®-RHG-T

NenngréBRe DN 20 DN 25

Nennleistung Kys 3,2 m3/h kvs 4,5 m3/h

bei 2,5m Restférderhéhe 30 kW 40 kW

Anschlisse Durchgang Rp%“ & G1" AG Rp1“ & G1 12" AG
Bypass Rp%.* G1“ AG

Max. Betriebsdruck 3 bar 3 bar

Max. Betriebstemperatur 95 °C 95 °C

Medium

Heizungswasser nach VDI 2035

Heizungswasser nach VDI 2035

Umwalzpumpe

Wilo Para 15/6 SCU

Wilo Para 25/6 SCU

Auf Anfrage | weitere Pumpen weitere Pumpen
Elektrischer Anschluss 230 V AC/ 50-60 Hz, 230 V AC/ 50-60 Hz,
2,5 m Kabel 2,5 m Kabel
Einstellbereich o o
thermostatischer Mischer 60 °C 50-70°C
3.2 Abmessungen / Platzbedarf
i
)
LL

D
C

Abmessungen und Mindestplatzbedarf fir Montage- und Wartungsarbeiten

MaB DN 20 DN 25
A 128 mm 182 mm
B 391 mm 469 mm
C 172 mm 182 mm
D 131 mm 128 mm
E 124 mm 143 mm
F 267 mm 326 mm
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4 Funktion

Ist in der Aufheizphase des Festbrennstoffkessels die Speicher-Ricklauftemperatur kleiner
als die eingestellte Solltemperatur, wird das Kesselvorlaufmedium durch die Kurzschluss-
strecke (Bypass) im Mischventil direkt wieder zum Kessel geflhrt.

Die Rucklaufverbindung vom Pufferspeicher zum Kessel ist noch unterbrochen.

Wird die voreingestellte Soll-Kesselrticklauftemperatur erreicht, wird die Ricklaufverbindung
vom Pufferspeicher zum Kessel Gber das Mischventil ge6ffnet und der Speicher wird bela-
den.

So wird in der Startphase ein schnelles Aufheizen des Kessels durch die Rucklauf-
Temperaturanhebung ermdglicht und eine Taupunktunterschreitung und Versottung des
Kessels verhindert.

SVL

NS

Beispieldarstellung, erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und ersetzt keine
fachmé&nnische Planung.

5 Montage

5.1 Allgemein

Die Heizkreisstation kann in vielen beliebigen Einbaulagen installiert und betrieben werden,
vorausgesetzt die Welle der Pumpe steht waagrecht.
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5.2 Elektrischer Anschluss

5.2.1 Aligemein

Arbeiten an der elektrischen Anlage sowie das Offnen von Elektrogehausen darf nur in
spannungsfreiem Zustand und nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Bei den Anschlissen auf richtige Klemmenbelegung und Polaritat achten.

Die elektrischen Bauteile vor Uberspannung schitzen.

Q Bei unsachgemaBem elektrischen Anschluss besteht Lebensgefahr durch
Stromschlag.

Gefahr! - Elektrischen Anschluss nur durch vom értlichen Energieversorger zuge-
lassenen Elektroinstallateur und entsprechend den értlich geltenden Vor-
schriften ausfihren lassen.

- Vor dem Arbeiten die Versorgungsspannung trennen.

5.2.2 Umwalzpumpe
Beachten sie hierzu die Betriebsanleitung der Umwalzpumpe.

6 Inbetriebnahme

Voraussetzung fir die Inbetriebnahme ist eine vollstandige Installation aller hydraulischen
und elektrischen Komponenten.
Zur Inbetriebnahme alle Kugelhdhne und Schwerkraftbremsen in Betriebsstellung drehen.

6.1 Dichtheitspriufung und Fullen der Anlage

Alle Bauteile der Anlage inkl. aller werksseitig vorgefertigten Elemente und Stationen auf
Dichtheit Gberprifen und bei eventuellen Undichtigkeiten entsprechend nacharbeiten. Dabei
den Prufdruck und die Prifdauer dem jeweiligen Verrohrungssystem und dem jeweiligen
Betriebsdruck anpassen.

Das Heizungssystem nur mit filtriertem, eventuell aufbereitetem Wasser nach VDI 2035 be-
fallen und Anlage vollstandig entliften.

6.2 Inbetriebnahme der Umwalzpumpe
Beachten sie hierzu die Betriebsanleitung der Umwalzpumpe.

7 Wartung / Service

Der Hersteller empfiehlt eine jahrliche Wartung durch autorisiertes Fachpersonal durchzuflh-
ren.
Schritte zur Durchfihrung einer Wartung:

Kontrollen MaBnahmen
1. Kontrolle der Pumpe Wenn nétig einstellen, hydraulischer Ab-
gleich
2. Betéatigung aller Kugelhdhne
3. Kontrolle Anlagendruck Wenn nétig Anlagendruck anpassen
4. Wasserqualitat nach VDI 2035 Gegebenenfalls nétige MaBnahmen

prufen. ergreifen
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Handler

Gebr. Tuxhorn GmbH & Co. KG ¢ Senner StraBe 171 « 33659 Bielefeld
Tel.: +49 (0) 521 44 808-0 « Fax: +49 (0) 521 44 808-44 - www.tuxhorn.de
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8P UIOUXNI MMM « $1-808 ¥+ 125 (0) 61+ :Xed « 0-808 ¥ 12G (0) 6¥+ "[8L
plaJalelg BS9EE « L1 8gRIIS JauUaS « HY "0 ¥ HJWS uloyxn] "IgaD

210)IpusAlY



http://www.tuxhorn.de/

“L- 82/¥0/1.202 owsweuloibbe ownn
00'29°'€2'G96 "IN-"HY

ol "'GE0C IAA opuod
-BSS908U aInsiw 9| alepualid ajuswieniuaA] | -8s enboe,||ap Bl[eNb B| 8Je|j0ju0) 4§
ojueld
-wi,|jop auoissaid arenbape ouessadau 85 | BWAISIS [9p duoissald e| a4ejj0Juo) g
IR
B 9|OAJBA 8] 91N} Ip OJUBWRUOIZY 2
oolneJpl
ojusweloue|iq || 84ej0ba. ‘oueSS8IaU 8 edwod e|jap 0[j0Ju0D |
ainsip 1]j041u0)

‘0lezzilolne ajusweunuoddo
olezzieioads sjeuosiad ep ouue 1UBO BuoizudiNUBW B| 8Jenjayd Je} Ip elbisuod aionnpoud ||

BZUd]lSISSe / auolzualnuepy l

"8u0Ize|02.10 Ip edwod e|jap osn,| Jad luoiznuisi 8| aainbas 0seo |e} u|
auoize|o2.419 1p edwod ejjap auoizuny ul eSS 29

-ojueidwi,| sluswele|dwod alelels 8 GEOzZ |dA BWIOU B] 0pu028s Blejel]
alUBW[BNIUBAS Pa BlR.l|l} BNboe U0D 8]UBWBAISN|OSS OlusWeP[RISH Ip BwalsIs |1 alidwaly

"01Z1019S9 Ip duoIssaid BAIjR|S) B||B 8 1uoiZzegn)

IP BWAISIS OANBJa [e eAoud e|jap Blelnp B| @ eAoid Ip suoissaid e asenepe suoizelado eisanb
ajuelnq -ausweunuoddo aJe|ibis BlNUS} Ip zuBdUBW IP OSED Ul & OJudWI|IgelS Ul Ileduqae;
-04d 1uoIZe]lS 9 8 NUBwa|d 1|6 MN} 1Isnjoul oueldwl,|[dp uauodwod | 1N} IP BINUS) B| 8JB0IJLUIBA

ojueidwy,jjop ojuawidwall @ e}nua} e||9p 0]|0J}U0) 1’9
‘OjusWeuoIz
-uny Ip auoizisod ul I[euoizelaelb 1UBl) |  BJIBJS B I18uUIgNnJ | 84e.ib suoizuny Ul BSSBW B| Jod

Ije|le1sul ajuswela|dwod 11e)s ouos 101}
-18]9 pPa I101NeJp! Nuauodwod | 1IN} 8S sjuswe|os ojueldwl,| 8UOIZUN} Ul BJ8lBW d|iqissod eieg

auolzun} ul essap 9

"au0Ize|02.10 1p edwod e|jap osn,| Jad luoiznaisi 8| aainbas 0seo |e} u|
auoizejoou1d 1p edwod 2'2'S

CRNEE
8UOIZBIUSWI[E 1P 81U} B||Bp 848)18UU0JSIP ‘LIOAR| 18P 8iNbase Ip Buwlld &
*,000|
ul, NUaBIA aw.ou a|[e Isopususle 8 8|ed0| eIbisus Ip 8101IUIO0) [ep O1BZZl
-01ne 0oL18|e olied un OsisABI)E 0]0S 00LB|8 OJuBWEB8||00 || 8aNbasT « {0]02119d

"eOlI}9|0 BSS00S Jod auow
Ip ojooliad 81sissNs ale,p ejobaJ B 0]eN}iaye Uou 00L18|e Ojuswebs||0d Ip 0SeD U] U

"9UOISUBIBIAOS B|lep 10u)18|8 lusuodwod | 81866910.id

‘Iesiow 1ap ojuaweha]|00 01184109 |1 © Bllie|od Bl194I0D B| aJedljlioAn Iyooeye I1BaN
‘Ojezziloine sjusweunuoddo

olezzijeloads sjeuosiad ep 0]0s & ejeha]|00s BOLIJIS|S 81USII0D B SJUBWER|OS 11BN)a e 818S
-s8 ouossod 19u8|8 1IuUBUOdWOoD I8P BIPOISND B|jep einuade,| & 001188 ojueldwl,||NS LIOAE] |

slesauay 1'g°S
09LI}}9]9 ojuaweldde| |y rAl

D




-9- 82/¥0/1202 ousweulolbbe ownn
00'29°€2'596 "IN-"UY

"9|e1u0ZZ110 duoizisod ul 1n0J) IS edwod e|jop 0Jaqe,| 8Yyd auoIZIpuod e ‘auoize|elsul
Ip 1uoIZISOd 8leA Ul Blesn 8 Bje|jelsul 819sse ond ojuawep|edsy Ip 11iNdJ10 Jad auoizels e

CTETIETS) 1'G
oi6bejuop S

"oue,p ejobal e auoizel
-1860.d B| 80sIN)11SOS UOU 8 BZZa)a|dwod Ip BSSlaid BUNDIR BY UOU ‘BAIlROIIdWSaSS auoizensn|||

TN

TN

MM

NS

‘esoulbbiny nuaAp o ep
-e1b6nJ 1p ojund |1 0110S BPUBDS BIEP|RD B| 8Yd dosipadwi & oulo Ip einjeiadwal ] opueluaw
-Ne OJUBWEBIAAR Ip 8SB) B| 8jueinp sluswepidel ISJepjeosil Ip eiep|ed ejle apawiad oisanp

"0]BOlIBD BUSIA 0101eqUSS |I
9 BUOIZB|9SIW IP BJOAJBA B| 8)iWel} opade ausiA elep|ed e|je sauodwe) 0101eqJas [ep OUJOW Ip
ojuaweha)|oo |1 ‘ereisodwiaid ereped g|jap ouloll Ip einjesadwal e| eljunibbel ausin opuen)

"0]]0JJ8JUI BIOOUER 9 BlEp|ed B[ suodwe} 0l101eqJas [ep oulol Ip ojuawebs)|oo ||

"901118|90SIW B|OA

-leA ejjau (ssedAq) 01IN2JI0 OLI0D || OSISABIE BIEP|ED B||B SludWelalip Ojejuswie suslA elep
-|eo e|jep elepuew Ip opinj} |1 ‘eleisodwi einjeladwa) e|[e 8101ajul & 8101e|NWNI.,||SP OUIO
Ip Binjeiadwal B| ‘OpIjos 8[IqIISNqWI0 B Blep|ed B|jop Oluswep|edsl Ip ase) e| alueinp ‘@S

auolzung v

D




82/70/1202 olusweusolbbe own
00°29'€2'596 IN-'HUY

ww 9cg ww /92 E
ww gy | ww yg| E|
ww 82| ww gl a
ww 28| ww e/l o
ww 69 ww 16€ d
ww 281 ww 821 \
S¢ Nd 02 Nd juoisuauwig

auolzualnuew Ip LoAe| 8 oibbeluow Jad owiuiw oJqwobul ps luoisuawiq

d

M
[
Tl
‘ ©:
auoissaid 1p elnpes / oiqwobuj / lUOISUawiIq 2
B 0011B1SOLLIIB} 810]B|90SIW
D0 04~ 05 D0 09 auoize|obal Ip BUOZ
W Gz ep one) W G‘z ep oA
‘ZH 09-0S /OV A 0€2 ‘ZH 09-0S /OV A 0€2 0011199 OJuswWeldde||y
adwod aine adwod aJje | eiseiyol ng
NOS 9/G¢ eied OlIM N3OS 9/G| Bied OIM auoIze|0241d Ip edwod
Ge0e Geoe
QA BWwiOU B euBlUES enboy QA Bwiou B eLelues enboy wnipsin
Do G6 Do G6 01Z10J9S9 1p einjesadwal "Xep
Jeq g Jeq g 01z1019Sd Ip auoIssaid "Xe
ov,19 edd ssedAg
v .% 19 % ,1dY oY .19 % ,%dY olbbessed Ip1000EY
M1 OY MY 0 | EBnpisal ezuseaald Ip wG'g e
U/eW G'p *™ U/eW Z°€ ™ dleullwou ezuslod
G2 Nd 0¢ Nd d|eulwou auoisuswig
1-OHY-geiqn} odi] /auoizuuasaq
I EETS) L'
191Ud3} 1jeq €




82/70/1202 olusweusolbbe own
00°29'€2'596 IN-'HUY

ajenuew auoizejobay

%

LG
[ ‘ ' \ il v
T ‘\ S8 ’_
q I >
‘”b "A % -,.
1 1]
-
AN
—l—\‘ o |'_l‘
S\
i UL 8o u%u L;DE g0 5o g_t;‘u E;‘Jl a'uslnt'u Wn ,
I f. e
% o va 6G°# l 15 o
WE o
2 i
“UL UUL'®_

w By

021]e}SOW.I3)] 2101B|33SIN

A Ao o 010]eqJas
10°00'85°05°'896 10°00'¢L 0229 OUIOWI BJOJS B BIOABA 9

U o ssedAg elep|eod elep
10°00'82°'02'896 10°00°2£°02°2L9 | _pw 218JS B BJOABA c
L0°00'+0°00°596 1000122596 8.10]Je|80SI\ 14
10°00°'20°G2°08} 10°00° LSS H0E} | duoIZe|02.i0 Ip edwod €

S e - ENERIE]
00°62'v2"'999 10°00°G0°91L°€L9 ® OJoWOWIS | >

ossN|jliue oA

10°'00°¥2'09°996 10°'00°€Y'02°896 | -lisodsip uod ereped
OUJO1lI BJDJS B BJOAIBA L

G¢ Nd 0¢ Nd

oiquedll 1p 1zzad 19p osawnpN auoizeuiwouaq | "sod

(es1eAIp ® GZNA) 02 N@ duoizensnj||

einliul

04 — einjinils ¢




-€- 82/¥0/1.202 owsweuloibbe ownn
00'29°'€2'G96 "IN-"HY

‘JWB|98. 0 IUUBP I[BeNJUBAS SlusWEBlBIPaWWI 8JedIuNwWwoy) "ojusw
-IA801J || odop sjusWEe)RIpaWWI 82JaW e|jap elbalul| & ezze)e|dwoo .| aledlliaA Ip ebald IS

ouodsed) @ eanluio4 Al

‘lI0JOWIOAIDS

| 'S8 pe aWo9d ‘iezz|jin nuauodwod 1vp osn,p @ oibbeluow Ip 1UoIZNJSI 8] dydoue asenadsiy
BJRIDOSSE 9uoizejuawnaoqg ol |

‘JuUauodwod | Uod O}eIUOD Jad 1uonsn Ip 0]0dad BlUBWIENIUBAS P 8INJEII0OS
Ip 0j0ouad 81sISSNS ‘D,09 < aJnjesadwal ISiedluaA ouossod ojueidwl,|Ns 9yolod

a|euoissajoid eli0ba1ed Ip BUOIZBIDOSSE,||9P SYONISIUNMOUNUE SWION BISSO ‘ADY
1oLNe]9 Nueldwl Ip BUOIZE|[elSU| SWIOU Ip BlIBS 00L0 3AA
ep|eo enboe pe ojuswep|eosu Ip nueidwi
po a|igejod enboe 1p ojuswep|eosu Ip ueidwi ul [}1J18p Ip duoizew.o GEOZ IAN
enb
-0®B,||9p OlusWEpPeISHY Ip 1ezz[esudd ueidwi 8 ojuswep|edsi Ip nueidw| 08€ 81 NId

[ ]
101j1pa 116U ojuswep|edsu 1p 1WLBlSIS  8282L NI NIQ *

:0421u08] 8j0bas nuanb
-9S 9| 9]BAIOSSO 9J9SSO OUOASP ‘I|BO0| dwJou d|je @ asaed 1ubo Ip alidosd aaalIp 8je 81O

BZZOINJIS IPp 9ZUBUBAAY 2L

"101UDd] 11BP BPaYDS B||du 9}
-}lI0SOP 9ZUB)SOS 9| U0D djusWEBAISN|oSa ojebaidwl A | -HHY-geiqni edwod oddnib || -oloreq
-J8S |1 © 0PI|0S 9]IqIISNQWIOD B BIEP|ED B BJ} OlJuSWEP|BISI Ip BNbOR,| 81802110 B} © BIEP|ED B|
-|9p ouJoll Ip ewiuiw einjeiadwsa) eun adsiueseb adwod oddnib ojsanp "010jeqI8s un pe op
-110S 9|iqusSNqWod e elep|ed eun |p ojuswebs)|od |1 Jad anles 1 -HHY- eiqn) adwod oddnib ||

o0zzijin,p odoog L

110118 P8 BYDIUDB] BYdIPOW Ip BAISSH UOD)
‘ojelsinboe onopold [ep aiabiaAip ouossod 8 aAleoljdwass ouos ainbiy 87

‘a|ebo| 0 ajeI0IoWWOD BIZ
-ueJeb Ip 1uoizelsaid ajje P | 11IN] 819pBOSP BJR) IUOIZNIISI B)18p IP BZUBAISSSO BlBOUBW BT
‘o1bbejuow Ip oAe| | 8Jeiziul Ip ewild luoiznaisi luUasald 9| slusweluslie aiabbs| obaid

‘0106 |ep meloud

9 I1INIOSE 1[BO0| Ul 9}USWE|OS 0JeUOIZE & Ojejuow 819ssd ond | -HHY-ge1qn} adwod oddnib ||
‘o1edlllenb ojezzijeioads

geuos.ad ep ajusWe|0S 8)eN}ia)e 949SSd 0UOSSOd BuUOIZUN) Ul BSSBW B| 8 dUOIZe|[elsul,

"9YoL119|d 1uoIZEe|[elSul pa Bnboe,p a110p
-u09 ‘ojuswep|edsu Ip lueldwi ouesSalalul YD LIOAB| IPp 8U0Iznoass,| Ijfopusnawiad ‘@iones
[9p 1uoIZOU BAIlledsL )|9p duodsip ayo ojezzieloads ajeuosiad e abjoAl IS epinb ajuasaid e

"1-9HY-ge1qn adwod
oddnub |ap suoizusinuBW B| & 0JUBWEBUOIZUNY || ‘BUOIZE|[BISUIL| OUOALIDSSP 1UOIZNJISI 818N

auoliznpolJluj L

D



-2- 82/¥0/1202 ousweulolbbe ownn
00'29°€2'596 "IN-"UY

.................................................................................. EZUGIS!SSE / GUO!ZUG].nUEV\] L
.......................................................... 9UO!ZE|OOJ!O !p edwod -e”ep GUO!ZUI‘U u! ESSGW 8.9
..................................................... 01UE!duJ!l”ep Oluew!dwe“ e 91nue1 -e”ep OIIOJ].UOO L.g
............................................................................................... GUO!ZunJ u! essew 9
............................................................................................... OOI,1119|9 OIUOLUEIOOE”V 89
.................................................................................................................... G|EJ9U99 l_9
............................................................................................................ Olﬁﬁeluow 9
.............................................................................................................. 9UO|Zun:| v
............................................................. QUO!SSGJd !p 91npeo / Oqu06u| / !UO!SUGUJ!G Z.S
.................................................................................................................... 9|'€JGU69 LS
........................................................................................................... |0|U091 |1BC| 8
............................................................................................ EJnlIUJOj _-ejnllnjls Z
.................................................................................................. O].JOdSBJ]. 9 EJn].!UJOj v l_
........................................................................................ BIEIOOSSE GUOIZB],UGLUHOOG 8 l_
............................................................................................. EZZGJnOIS Ip GZUGIJGI\/\V Zl_
.......................................................................................................... OZZ!I!ln.p OdOOS l_ l_
......................................................................................................... 9UO|anOJlU| I,

o1nus{uoYH



osn,p o oibBe|quiasse Ip 1UOIZNI}S|

0911e1SOW.ad] 0]|0J1u09 e oddn.y

L-DHHY - Biqn

@ uioyxny



